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Sprawozdanie z badan nr 635/2025

Zleceniodawca: Gmina Nekla

ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla

Numer i data zlecenia: Zlecenie zewnetrzne state nr 52/2025 z dnia 11 marca 2025 .

Temat/Cel zlecenia: Badania mikrobiologiczne, fizykochemiczne i sensoryczne wody przeznaczonej do spozy-
cia zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dn. 07.12.2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294).

Wyniki przeznaczone do wykorzystania w obszarze regulowanym prawnie; Klient zostat poinformowany o przydatnosci wynikéw badania
do stwierdzenia zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie i wyrazit zgode na zastosowane metody badawcze.

Obiekt Rodzaj prébki Numer Miejsce pobrania Punkt pobrania

badan probki

Woda | Woda przeznaczona | 796/2025 Stacja Uzdatniania Wody Hydrofornia
do spozycia przez ludzi w Nekli

Probka pobrana i dostarczona przez: pracownika Laboratorium PWiK Sp. z 0.0. we Wrzesni
- Marta Potoska (Zaswiadczenie nr 110/2024 WSSE w Poznaniu z dn. 12.12.2024 r.)

Stan prébki: bez zastrzezen

Data i godzina

Data i godzina

Metoda pobrania

Data rozpoczecia

Data zakonczenia

pobrania prébki | dostarczenia prébki badan badan
09.06.2025 r. 09.06.2025 r. PN-EN ISO 19458:2007 A 09.06.2025 . 12.06.2025 .
9.15 10.10 zwyt. 4.4.3,444,445i446
PN-ISO 5667-5:2017-10 A
z wyt. pkt. 6.5
WYNIKI BADAN
Parametr Jednostka | Wynik/Rezultat | Wartos¢ parame- Metoda badania
(wraz z niepewnoscig) tryczna (1 )
Liczba bakterii grupy coli A/Z | jtk/100 ml 0 0 PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04
Metoda filtracji membranowe;j
Liczba bakterii Escherichia coli A/Z jtk/100 ml 0 0 PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04
Metoda filtracji membranowej
Liczba enterokokéw katowych A/Z | jtk/100 ml 0 0 PN-EN ISO 7899-2:2004
Metoda filtracji membranowe;j
_Ogélna_liczba mikroorganizméw jtk/1 ml 32 [22:46]* Bez nieprawidto- PN-EN ISO 6222:.2004
inkubacja w temperaturze (22+2) °C wych zmian (2) Metoda plytek lanych (posiew wgtebny
przez (68+4) godzin AlZ z zastosowaniem agaru odzywczego)
Akceptowalny przez - .
Barwa Alz mg/l Pt 1 +/-3 konsumentéw i bez PN ENn,I]zt%d?a88C7 2012
nieprawidtowych
zmian (4)
.z Akceptowalny przez .
Metnosé AiZ | NTU <0,20 At PN-EN ISO 7027-1:2016-09
(0,20 +/- 0,03) nieprawidtowych
zmian (5)
pH AiZ pH 7,4 +/-0,2 6,5-9,5 PN-EN ISO 10523:2012
temp. pomiaru
18,9°C
Przewodnosé elektryczna wiasciwa | uS/cm 558 +/- 11 2500 PN-EN 27888:1999
3 AlZ temp. pomiaru
@) [25°C] 24,7°C
Zelazo ogélne AlZ pg/l 42 +/- 8 200 PN-ISO 6332:2001+Ap1:2016-06
Mangan AlZ pg/l 16 +/- 3 50 PN-92/C-04590/03
Z h AlZ TON <q** Akceptowalf"y przez PN-EN 1622:2006
apac 1 k?]?:‘;‘r':i?(}%"\"’v;gsz Metoda uproszczona, parzysta,
mian wybdr niewymuszony
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Sprawozdanie z badan nr 635/2025
Parametr Jednostka | Wynik/Rezultat | Wartos¢ para- Metoda badania
(wraz z niepewnoscig) metryczna (1 )
*x Akceptowalny przez PN-EN 1622:2006
Smak AlZ TFN < W E
ma 1 k%'i‘::r':;:gg’\:l'ygﬁz Metoda uproszczona, parzysta,
Jmian wybor niewymuszony
Chlor wolny AlZ mgl/l 0,06 +/- 0,03 0,30 PBL-30/Wyd. 03 z dn. 24.05.2019r.
Temperatura A °C 11,7 +/- 0,6 - PN-77/C-04584
Data i podpis Data i podpis
osoby sporzadzajgcej sprawozdanie: osoby autoryzujgcej sprawozdanie:
Marta Potoska Bogna Jaensch
Analityk — Laborant Kierownik Laboratorium
Signaturw_rb\t\ erified Analiz Wody i Sciekéw
Dokument podz‘s"g/ przez
Marta Potoska

Data: 2025.06.@14:21:55 CEST

Badania wody dla parametréw wymienionych w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294),
znajdujgce sie w niniejszym sprawozdaniu wykonano metodami zatwierdzonymi przez PPIS we Wrze$ni nr ON-K.9012.2.99.2024
z dnia 09.08.2024 r.

A - metody oznaczone literkg A jako akredytowane, w tym sprawozdaniu, sg zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 984.
Z - metody oznaczone literkg Z jako zatwierdzone przez PPIS we Wrze$ni.

(1) — Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz.U. 2017. poz. 2294).

(2) — zaleca sig, aby ogdlna liczba mikroorganizméw nie przekraczata 100 jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej
i 200 jtk/1ml w kranie konsumenta.

(3) — korekta za pomoca urzgdzenia do kompensacji temperatury.

(4) — pozgdana warto$¢ tego parametru w w wodzie w kranie konsumenta — do 15 mg/l.

(5) — zalecany zakres wartosci do 1,0 NTU.

Czcionkg pochytg oznaczono metody oparte na normach wycofanych przez Polski Komitet Normalizacyjny bez zastgpienia.
Metody te sg wtasciwe do zamierzonego zastosowania.

Niepewnos¢ wyniku wyrazona jest niepewnoscig rozszerzong obliczong dla metody badawczej dla przedziatu ufnosci 95%

i wspotczynnika rozszerzenia k=2 wraz z uwzglednieniem niepewnosci pobrania prébki.

* - Niepewnos$¢ pomiaru wyliczona przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspoétczynniku rozszerzenia k=2, oszacowana zgodnie

z PN-ISO 29201:2022-02, opiera sie na niepewnosci ztozonej w podejsciu catosciowym.

** . Zapach zostat oznaczony przez zespot oceniajgcy; temperatura wykonania oznaczenia 23,1°C; czas przechowywania probki
przed rozpoczeciem badan do 72 godzin od jej pobrania. Wynik TON <1 oznacza zapach akceptowalny. Wynik TON =1 oznacza
zapach nieakceptowalny.

** . Smak zostat oznaczony przez zespét oceniajgcy; temperatura wykonania oznaczenia 23,1°C; czas przechowywania probki
przed rozpoczeciem badan do 72 godzin od jej pobrania. Wynik TFN <1 oznacza smak akceptowalny. Wynik TFN 21 oznacza
smak nieakceptowalny.

W przypadku uzyskania przez Laboratorium rezultatéw badan wykraczajgcych poza zakres stosowania metody akredytowane;j
zgodnie z AB 984, zastosowano zapis ,<” oznaczajgcy wartosci ponizej dolnej granicy akredytowanego zakresu pomiarowego lub
»>" 0znaczajgcy wartosci powyzej gornej granicy akredytowanego zakresu pomiarowego, a podana niepewnos$c¢ rozszerzona
obliczona dla granic zakres6w pomiarowych.

Uwagi:
1. Wyniki odnoszg sie wytgcznie do badanej probki.
2. Klient i/lub strona trzecia ma prawo do zgtoszenia skargi.
3. Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej jak tylko w catosci.

Koniec Sprawozdania
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