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Sprawozdanie z badan nr 737/2025

Zleceniodawca: Gmina Nekla

ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla

Numer i data zlecenia: Zlecenie zewnetrzne state nr 73/2025 z dnia 27 marca 2025 r.
Temat/Cel zlecenia: Badania mikrobiologiczne wody przeznaczonej do spozycia zgodnie

z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dn. 07.12.2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294).
Wyniki przeznaczone do wykorzystania w obszarze regulowanym prawnie; Klient zostat poinformowany

o przydatnosci wynikéw badania do stwierdzenia zgodno$ci w obszarze regulowanym prawnie i wyrazit zgode na
zastosowane metody badawcze.

Obiekt Rodzaj probki Numer Miejsce pobrania Punkt pobrania
badan probki
Woda | Woda przeznaczona | 916/2025 | Referat Gospodarki Komunalnej Pomieszczenie
do spozycia przez ludzi i Ochrony Srodowiska, gospodarcze
ul. Nad Maskawg 5, Nekla

Probka pobrana i dostarczona przez: Radostawa Pilaczynskiego (Zaswiadczenie nr 2/2025

WSSE w Poznaniu z dn. 31.01.2025 r.)

Stan probki: bez zastrzezen

Data i godzina Data i godzina Metoda pobrania Data rozpoczecia | Data zakonczenia
pobrania prébki | dostarczenia probki badan badan
26.06.2025 r. 26.06.2025 . PN-EN ISO 19458:2007 26.06.2025 . 29.06.2025r.
9.20 10.10
WYNIKI BADAN
Parametr Jednostka | Wynik/Rezultat Wartos¢

(wraz z niepewnoscig)

parametryczna (1)

Metoda badania

Ogélna liczba mikroorganizméw

osoby sporzadzajgcej sprawozdanie:

Marta Potoska

Analityk — Laborant
Slgnatur}O Verified

Dokument podpis
Marta Potosk
Data 2025.06

przez

15:02:04

inkubacja w temperaturze (2212) °C dtowych zmian (2) Metoda ptytek lanych (posiew wgtebny
przez (68+4) godzin AlZ z zastosowaniem agaru odzywczego)
Data i podpis

Data i podpis
osoby autoryzujgcej sprawozdanie:

Bogna Jaensch
Kierownik Laboratorium
Analiz Wody i Sciekéw

Signature Not Verified
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Sprawozdanie z badan nr 737/2025
Badania wody dla parametréw wymienionych w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. (Dz. U. 2017,
poz. 2294), znajdujgce sie w niniejszym sprawozdaniu wykonano metodami zatwierdzonymi przez PPIS we Wrzes$ni
nr ON-HK.9012.2.99.2024 z dnia 09.08.2024 r.
A - metody oznaczone literkg A jako akredytowane, w tym sprawozdaniu, sg zamieszczone w zakresie akredytacji
PCA nr AB 984.
Z - metody oznaczone literkg Z jako zatwierdzone przez PPIS we Wrzesni.
(1) — Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz.U. 2017. poz. 2294).
(2) — zaleca sie, aby ogolna liczba mikroorganizmoéw nie przekraczata 100 jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci
wodociggowej i 200 jtk/1ml w kranie konsumenta.
* - Niepewnos$c¢ pomiaru wyliczona przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspotczynniku rozszerzenia k=2, oszacowana
zgodnie z PN-ISO 29201:2022-02, opiera sie na niepewnosci ztozonej w podejsciu catosciowym.
Informacje w niniejszym Sprawozdaniu z badan, ktére sg podkreslone stanowig dane pozyskane od Klienta.
Uwagi:
1. Wyniki odnoszg sie wytgcznie do otrzymanej probki.
2. Klient i/lub strona trzecia ma prawo do zgtoszenia skargi.
3. Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.
4. W przypadku prébki pobranej przez Klienta laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za sposob i metode
pobrania, transport oraz czystos¢ uzytych pojemnikow.
5. Informacje dostarczone przez Klienta mogg mie¢ wptyw na waznos$¢ wynikéw badan.
Koniec Sprawozdania
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