AQUANeT

LABORATORIUM

Aquanet Laboratorium Sp. z o0.0.

Oddziat Poznan:

61-492 Poznan, ul. Dolna Wilda 126
Oddziat Koziegtowy:

62-028 Koziegtowy, ul. Gdynska 1

tel: 61 835 90 00

e-mail: labo@aquanet-laboratorium.pl
http://aquanet-laboratorium.pl/

https://aglab.pl
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BADAMIA

SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr 281P/09.09.2025-2/Z

Strona: 1 Stron: 3

Temat zlecenia/Cel zlecenia

Zleceniodawca

Nr zlecenia Zleceniodawcy

Analiza wody do spozycia przez ludzi.

PWIK Sp. z 0.0. we Wrze$ni

Obszar regulowany prawnie: (Dz.U. 2017, poz. 2294) - w ustalonym za- ul. Mitostawska 8 147 /LAB/2025
kresie. 62-300 Wrzesnia
INFORMACJE OGOLNE
s Data pobiera- | Data dostar-
Nr probki Identyfikacja prébek/Miejsce pobierania prébek ?:thavciltijr?'gk'l V_V nia probek de-| czenia probek | Data rozpo- | Data zakon-
P Y )ap ) p P c?a yIe klarowana do laborato- | czecia badan | czenia badan
przez klienta rium

25/41622/p | SPotdzielnia Produkcji Rolnej Chwalszyce 17 bez uwag | 09.09.2025 | 09.09.2025 | 09.09.2025 | 17.09.2025

(tazienka), prébka wody zimnej

Identyfikacja metody pobierania préobek

Prébki zostaty pobrane przez zleceniodawce. Identyfikacja zgodnie z deklaracjg klienta.

WYNIKI BADAN

Oznaczenie Wyniki z niepewnoscig
Nazwa Metoda badawcza Jednostka 'Wartojgp%asfcgzrr';};‘fzﬁg S(\;vartoéc': Nr probki
25/41622/P
Cyjanki ogélne AP |PN-EN ISO 14403-2:2012 mg/l 0,050 <0,005 +28%
Fluorki AP |PN-EN ISO 10304- mg/l 1,5 0,62 +18%
1:2009+AC:2012
Siarczany AP |PN-ENISO 10304- mg/l 250 4,0 +9,0%
1:2009+AC:2012
Bromiany AP |PN-EN ISO 15061:2003 pgll 10 <2,5 +20%
Antymon AP |PN-EN ISO 17294-2:2024-04 mg/I 0,005 <0,0010 +17%
Arsen AP |PN-EN ISO 17294-2:2024-04 mg/l 0,010 <0,0010 +17%
Bor AP |PN-EN ISO 17294-2:2024-04 mg/I 1,0 0,15 +25%
Chrom AP |PN-EN ISO 17294-2:2024-04 mg/l 0,050 <0,0010 +11%
Cynk A |PN-EN ISO 17294-2:2024-04 mg/I - 0,028 +23%
Glin AP |PN-EN ISO 17294-2:2024-04 mg/l 0,200 <0,0050 +20%
Kadm AP |PN-EN ISO 17294-2:2024-04 mg/l 0,005 <0,00020 +19%
Magnez AP |PN-EN ISO 17294-2:2024-04 mg/I Zalecany 7-125 24 £9,0%
Miedz AP |PN-EN ISO 17294-2:2024-04 mg/l 2,0 0,0080 +12%
Nikiel AP |[PN-EN ISO 17294-2:2024-04 mg/l 0,020 <0,0020 +13%
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SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr 281P/09.09.2025-2/Z

Strona: 2 Stron: 3

WYNIKI BADAN

Oznaczenie

Wyniki z niepewnoscig

Nazwa Metoda badawcza Jednostka *Wartodé(()':ppaasrzacnzwaeltrr]é?z'\;]gS(\;vartoéc’: Nr probki
25/41622/P

Otow AP |PN-EN ISO 17294-2:2024-04 mg/l 0,010 <0,0010 £16%
Rte¢ AP |PN-EN ISO 17294-2:2024-04 mg/l 0,001 <0,00010 £51%
Selen AP |PN-EN ISO 17294-2:2024-04 mg/l 0,010 <0,0010 +32%
Sod A P |PN-EN ISO 17294-2:2024-04 mg/l 200 26 +11%
Srebro A P |PN-EN ISO 17294-2:2024-04 mg/l 0,010 <0,0010 +14%
Kobalt A |PN-EN ISO 11885:2009 mg/l - <0,010 +22%
Wanad A |PN-EN ISO 11885:2009 mg/l - <0,010 +22%
Ogolny wegiel orga- AP |PN-EN 1484:1999 mg/l Bez nieprawidtowych zmian 4,9 £10%
niczny (OWO)
Trichlorometan AP |PN-EN ISO 15680:2008 pg/l 30 5,1 £33%
Bromodichlorometan AP |PN-EN ISO 15680:2008 pg/l 15 <0,50 +33%
Dibromochlorometan AP |PN-EN ISO 15680:2008 ug/l - <0,50 +33%
Tribromometan AP |PN-EN ISO 15680:2008 ug/l - <0,50 +33%
Suma THM AP |PN-EN ISO 15680:2008 pg/l 100 5,1 £33%
(z obliczen)
Trichloroeten AP [PN-EN ISO 15680:2008 pg/l - <0,50 £23%
Tetrachloroeten AP [PN-EN ISO 15680:2008 pg/l - <0,50 +24%
Suma tri- i tetrachloro- A P |PN-EN ISO 15680:2008 ug/l 10 <0,50 £33%
etenu
(z obliczen)
1,2-Dichloroetan AP |PN-EN ISO 15680:2008 pgl/l 3,0 <0,50 +25%
Benzen AP |PN-EN ISO 15680:2008 pgl/l 1,0 <0,50 +31%
Aldryna A P |PN-EN ISO 6468:2002 pgl/l 0,030 <0,020 +60%
alfa-endosulfan A P |PN-EN ISO 6468:2002 ug/l 0,10 <0,020 £60%
alfa-HCH AP |PN-EN ISO 6468:2002 ug/l 0,10 <0,020 +60%
beta-endosulfan AP |PN-EN ISO 6468:2002 pg/l 0,10 <0,020 +60%
beta-HCH AP |PN-EN ISO 6468:2002 ug/l 0,10 <0,020 +60%
delta-HCH AP |PN-EN ISO 6468:2002 ug/l 0,10 <0,020 +60%
Dieldryna AP |PN-EN ISO 6468:2002 ug/l 0,030 <0,020 +60%
Endryna AP |PN-EN ISO 6468:2002 pg/l 0,10 <0,020 +60%
Epoksyd heptachloru AP [PN-EN ISO 6468:2002 pg/l 0,030 <0,020 +60%
gamma-HCH (Lindan) AP |PN-EN ISO 6468:2002 pg/l 0,10 <0,020 +60%
Heksachlorobenzen AP |PN-EN ISO 6468:2002 pg/l 0,10 <0,020 +60%
Heptachlor AP |PN-EN ISO 6468:2002 pg/l 0,030 <0,020 +60%
p, p'- DDD AP |PN-EN ISO 6468:2002 pg/l 0,10 <0,020 +60%
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SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr 281P/09.09.2025-2/Z Strona: 3 Stron: 3

WYNIKI BADAN

Oznaczenie Wyniki z niepewnoscig
"Warto$é parametryczna (warto$é Nr probki
Nazwa Metoda badawcza Jednostka dopuszczalna, NDS)
25/41622/P
p, p' - DDE AP |PN-EN ISO 6468:2002 pg/l 0,10 <0,020 +60%
p, p'- DDT AP |PN-EN ISO 6468:2002 pg/l 0,10 <0,020 +60%
Suma pestycydow AP |PN-EN ISO 6468:2002 ug/l 0,50 <0,020 +60%
(z obliczen)
Benzo(a)piren AP |PB/PCh-4 wyd. 4 z dnia pg/l 0,010 <0,003 +40%
01.10.2018
Suma WWA A P |[PB/PCh-4 wyd. 4 z dnia ug/l 0,10 <0,005 +60%
(z obliczen) 01.10.2018

* Wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku ( DZ.U.2017 poz.2294 ) w sprawie wymagan jakosci wody przeznaczo-
nej do spozycia przez ludzi.
Opis stosowanych skrétow:
- Metody badan oznaczone symbolem (A) - metody akredytowane. Numer akredytacji Laboratorium nadany przez Polskie Centrum Akredytacji: AB 700.
Zakres akredytacji dostepny jest na stronie PCA oraz na stronie Aquanet Laboratorium Sp. z 0.0.
- Metody badan oznaczone symbolem (P) - posiadajgce zatwierdzenie wtasciwego PPIS, numer: HK-JW.9022.24.2025 z dnia 11.06.2025r.
- Metody badan oznaczone symbolem (N) - metody nieakredytowane.
- Metody badan oznaczone symbolem (NR) - metody alternatywne dla metod badan wskazanych w przepisie prawa, Aquanet Laboratorium Sp. z o.0.
posiada dowody uzyskania rownowaznosci wynikow
- Metody badan oznaczone symbolem (W) - metody wykonywane wedtug norm wycofanych przez Polski Komitet Normalizacyjny. Metody te sg wtasciwe
do zamierzonego zastosowania.
- Rezultaty badan przedstawione jako warto$¢ pomiaru wykraczajgcg poza akredytowany zakres metody, zostaty podkreslone i przedstawione w nawiasie.
Wartos¢ ta jest informacjg o rezultacie badania.
- Badania przedstawione czcionkg pochytg wykonano w laboratorium posiadajgcym akredytacje i/lub zatwierdzenie PPIS znajdujgcym sie na liscie pod-
wykonawcéw Aquanet Laboratorium Sp. z 0. 0. . Kod laboratorium i/lub numer zatwierdzenia PPIS zostat przywotany w tabeli z wynikami badan w kolumnie
Metoda badan.

Uwagi (jesli dotyczy):

1. Wyniki odnoszg sie wytacznie do pobranej probki.

2. Klient i strona trzecia majg prawo do zgtoszenia skargi.

3. Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.

4. Niepewno$¢ wyniku dla badan fizyczno-chemicznych wyrazona jest niepewnoscig rozszerzong metody U (wspoétczynnik rozszerzenia k=2, prawdopo-
dobienstwo 95%). Dla wynikéw badan mikrobiologicznych wody niepewno$¢ rozszerzona zostata oszacowana zgodnie z wytycznymi PN-ISO 29021 w
zakresie metod badawczych wedtug podejscia cato$ciowego i opiera si¢ na niepewnosci standardowej pomnozonej przez wspofczynnik rozszerzenia k=2
zapewniajgc poziom ufnosci okoto 95%. W przypadku metod NPL niepewno$¢ odczytywana jest z tablic. Dla wynikéw wyrazonych jako ,0”, ,< x”, ,> X"
(gdzie x-dolna/gérna granica zliczania kolonii lub dolna/gérna granica zakresu roboczego metod NPL odczytana z tablic) niepewnosci nie podaje sie. Dla
wynikow badan mikrobiologicznych i parazytologicznych pozostatych matryc, przedstawiona niepewnosc¢ rozszerzona pomiaru zostata oszacowana zgod-
nie z PN-EN ISO 19036 i opiera sie na niepewnos$ci standardowej pomnozonej przez wspotczynnik k=2, zapewniajgc poziom ufnosci okoto 95%. Ztozona
niepewnosc¢ standardowa jest skladowg niepewnosci technicznej, niepewnosci matrycy i niepewnosci rozktadu mikroorganizméw w matrycy. Dla wynikow
badan jakosciowych nie podaje sie niepewnosci. Niepewno$¢ zwigzana z pobieraniem prébek jest sktadnikiem budzetu niepewnosci, jezeli probki zostaty
pobrane przez Aquanet Laboratorium Sp. z 0. 0. Niepewno$¢ nie uwzglednia niepewnosci zwigzanej z danymi przekazanymi przez Zleceniodawce.

5. Stwierdzenia zgodnosci ze specyfikacjg lub wymaganiem wykonuje sie zgodnie z zasada prostej akceptacji (ILAC-G8:09/2019, p. 4.2.1). Ryzyko btednej
akceptaciji / btednego odrzucenia wyniku badania okre$lone jest na 50% w przypadku wyniku lezgcego na granicy lub zblizonego do granicy tolerancji i
jest rozpatrywane tam, gdzie zasadne. Uzyskany przez Laboratorium rezultat badania wykraczajgcy poza zakres stosowania metody akredytowanej
zgodnie z AB 700, w postaci zapisu ,< wartosci dolnej granicy zakresu pomiarowego” lub ,> wartosci gornej granicy zakresu pomiarowego” podany jest
wraz z niepewnoscig rozszerzong odpowiednio dla dolnej lub gérnej wartosci granicy zakresu pomiarowego. Nie dotyczy badan biologicznych.

6. W przypadku stwierdzenia zgodnosci z wymaganiami/specyfikacjg, sposéb podawania wynikow opisany w p.5 , jest raportowany w ramach opinii i
interpretaciji.

7. Dla badanych prébek, gdzie wynik koncowy jest sumg oznaczanych sktadowych, w przypadku kiedy ktoras z otrzymanych wartosci sktadowych znajduje
sie poza wartosciag dolnej granicy stosowania metody akredytowanej zgodnie z AB 700, przyjmowana jest jako rowna ,0”. Je$li wszystkie skladowe sumy
sg ponizej wartosci dolnej granicy stosowania metody akredytowanej zgodnie z AB 700, w sprawozdaniu z badan jako suma podana zostanie warto$¢
dolnej granicy stosowania metody dla najnizszej sktadowej w postaci zapisu ,< wartosci dolnej granicy zakresu pomiarowego”.

Organ stanowiacy, przy podejmowaniu ostatecznej decyzji, moze zastosowac inng regute decyzyjng niz przedstawiona powyze;j.

8. Dane dostarczone przez klienta, a mogace wptywaé na waznos¢ wynikéw zamieszczono na sprawozdaniu w polach: Temat zlecenia/Cel zlecenia ,
Zleceniodawca, Nr zlecenia Zleceniodawcy, Identyfikacja probek/Miejsce pobierania prébek, Data i godz. pobierania probek deklarowana przez klienta
(jesli dotyczy), Identyfikacja metody pobierania probek, Probki pobrat(a) (jesli dotyczy).

W/w dane zostaly przekazane przez Zleceniodawce lub jego przedstawiciela i potwierdzone podpisem.

Aquanet Laboratorium Sp. z. 0. 0. nie ponosi odpowiedzialno$ci za dane / informacje dostarczone przez Zleceniodawce.

Koniec sprawozdania
Data sporzgdzenia sprawozdania: 17.09.2025
Autoryzowat:
Jezewicz Agnieszka - Zastepca kierownika pracowni; Pracownia: - Chemiczna - PCH
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